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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ по модернизации существующего «Устройства зарядно-разрядного вагонных аккумуляторных батарей» вагоносборочного цеха АО «КрЭВРЗ по адресу: ул. Профсоюзов, 39



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах. 

	Модернизация 2 (двух) комплектов устройства зарядно-разрядного (ЗРУ) 1 (одной) зарядной камеры из имеющихся 12 (двенадцати) комплектов ЗРУ вагонных аккумуляторных батарей (АКБ). Изготовление центрального пульта управления и модернизация существующих силовых зарядных блоков и блоков зарядных сопротивлений для обеспечения предъявляемых требований к функционированию ЗРУ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ. 

	Цех №7 (ВСЦ)



[bookmark: bookmark4]РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ. 

	В результате модернизации ЗРУ должно обеспечивать испытания АКБ в автоматическом режиме путем включения и контроля циклов заряда и разряда вагонных АКБ любого типа с номинальным напряжением от 40 до 145 В и поддержания заданного тока разряда в течение всего процесса разряда АКБ в пределах плюс-минус 0,5А от заданного.
Центральный пульт управления должен иметь средства регистрации и хранения параметров, полученных в процессе испытаний АКБ.
Должна быть предусмотрена возможность распечатки протоколов испытаний АКБ по результатам полученных данных.
Средства измерения тока и напряжения должны обеспечивать требуемую точность измерения параметров АКБ.
Центральный пульт управления должен иметь следующие технические характеристики и функции:
1. Обеспечивать заданный алгоритм циклов зарядки и разрядки комплекта АКБ, соответствующий утвержденной технологии испытания и должен обеспечивать функционирование ЗРУ в автоматическом и ручном режимах.
2. Обеспечивать расчет емкости АКБ.
3. Обеспечивать контроль температуры сборок АКБ в зарядных шкафах и средства автоматической технологический остановки процессов заряда/разряда в случае выхода температуры АКБ за допустимые пределы.
4. Возможность измерения напряжения нагрузочной вилкой на каждом элементе сборки, для выявления поврежденных элементов.
5. Отображение на центральном пульте управления текущего состояния процессов заряда/разряда.
6. Возможность ручной остановки процессов заряда/разряда.
7. Отображение на мониторе текущих параметров заряда/разряда .
Центральный пульт управления должен быть выполнен в виде настенного антивандального сенсорного монитора, соединенного с силовыми шкафами посредством цифровой шины управления.
В комплект КД центрального пульта управления должно входить паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, электрические схемы (принципиальная, соединений), описание нестандартизованной информационно-измерительной системы (ИИС), конструкторская документация и программное обеспечение для производства ремонта и регулировки, методики калибровки ИИС и сроки аттестации. 
Возможность метрологической аттестации средств измерений модернизированного зарядного устройства согласно представленным методикам аттестации.
Выполнение работ с соблюдением требований руководства по ремонту электрического оборудования пассажирских вагонов 030 ПКБ ЦЛ-03 РК, «Руководства по ремонту аккумуляторных батарей пассажирских вагонов №609 ЦЛ-91 РД» и руководств по эксплуатации  и технических условий на аккумуляторные батареи ЖЮИК.563337.010РЭ, ЖУКИ.563535.005ТО, ЖУКИ.563535.052РЭ, ЖТПИ 563535.034РЭ, ЖТПИ 563535.032РЭ, ЖТПИ 563535.030РЭ, НАКИ 563412.009, ФБО.358.011ТО. 
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	Материалы для работ в соответствии со стандартами качества
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства РФ. 



РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	Дата начала выполнения работ –  с момента заключения договора.
Дата окончания выполнения работ – 3 месяца с начала заключения договора



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 
	Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с утвержденной документацией, действующими техническими условиями, условиями Договора



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
	Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в ечение 12 месяцев со дня сдачи Заказчику выполненных работ по акту сдачи-приемки работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



[bookmark: bookmark15]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на выполнение работ, настоящим Техническим заданием, законодательством Российской Федерации.
Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий, технических регламентов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.



[bookmark: bookmark16]РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Локальный сметный расчет должен быть выполнен в базе ГЭСН, ФЕР-2001 в редакции 2014 г. с изменениями от 12.11.2014 № 703/пр.







Главный технолог							К.П. Клочко



